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LAB N° 0562

RAPPORTO DI PROVA N.17LA13232

DEL 21/09/2017

COMMITTENTE:

INDIRIZZO COMMITTENTE:

PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:

PUNTO DI CAMPIONAMENTO:
DESCRIZIONE CAMPIONE:
CAMPIONAMENTO A CURA DI:

NOME E COGNOME CAMPIONATORE:
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:

N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:

COMUNE MONTE PROCIDA

Via Panoramica 80070 Monte di Procida (NA)
00548810639

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
FONTANINO PUBBLICO PORTO

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
TECNIC) DEL LABORATORIO NATURA SRL
Giuseppe Scamardella

Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV0OOQ + Rapporti ISTISAN
07/5*

170911GS0840

DATA CAMPIONAMENTO: 11/09/2017

DATA RICEZIONE CAMPIONE: 11/09/2017
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 11/09/2017
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA13232

ORA INIZIO: 08.40 ORA FINE: 09.00

ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.00

DATA INIZIO PROVA: 12/09/2017

DATA FINE PROVA: 20/09/2017

Parametro

CLORO ATTIVO LIBERO o
ALLUMINIO

F:'ERRO

NI_TRITI

ODORE

pH—
SAF’OBE .
oRoTA
AZOT;) AMf\/.IOf;IIACA-L_IE ‘
CONDUTTIVITA'E‘LIlET'I'lRlICA

éOL;)RE

Q_O‘NTA/DI BATTI%R! COLIFORMI

COI\JITEA MICROBICA TOTALE SUAGARA 37°C
éOINTA-\ DI ESCI:—!ERICHIA coLt

CONTA DI SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI

CONTA MICROBICA TOTALE SUAGARA22° C

U.M. Risultato Limiti
mg/L. 0,060
Ho/L <10 200
pa/L <20 200
mg/L <0,5 0.5
tasso diluiz. 0
unita pH 7,92 6,5+9,5
tasso diluiz. 0
NTU <0,4
mg/L <0,05 05
ps/em 742 2500
tasso diluiz. 0
UFC/100mL 0 0
UFC/mL <1
UFC/100mL 0 0
UFC/100mL 0 0
UFC/mL 1

(**): Campionamento escluso dallaccreditamento.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita & compreso tra I'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.
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LAB N° 0562

(SEGUE RAPPORTO DI PROVA N.17LA13232 DEL 21/09/2017
Limiti:

Limite 1: D.Lgs. n® 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)
Legenda:

U.M. = unita di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR {se presente) = limite di rilevabilita

Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accreditamento Accredia

SUPERAMENTI

Limite 1: D.Lgs. n® 31 del 02/02/2001 e successive madifiche (Decreto del 05/09/2006)
SUPERAMENTI rispetto al Limite 1:

Parametro U.M. Valore Limite

NESSUN SUPERAMENTO - CONFORME rispetto al Limite 1 per i parametri analizzati

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questgb_l_g_poratoria
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1AB N°® 0552

RAPPORTO DI PROVA N.17LA13233

DEL 21/09/2017

COMMITTENTE:

INDIRIZZO COMMITTENTE:

PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:

PUNTO DI CAMPIONAMENTO:
DESCRIZIONE CAMPIONE:
CAMPIONAMENTO A CURA DI

NOME E COGNOME CAMPIONATORE:
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:

N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:

COMUNE MONTE PROCIDA

Via Panoramica 80070 Monte di Procida (NA)
00548810639

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

VIA INFERNO 53

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
Giuseppe Scamardella

Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + Rapporti ISTISAN
07/5**

170911GS0900

DATA CAMPIONAMENTO: 11/09/2017

DATA RICEZIONE CAMPIONE: 11/09/2017
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 11/09/2017
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA13233

ORA INIZIO: 09.00 ORA FINE: 09.20

ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.00

DATA INIZIO PROVA: 12/09/2017

DATA FINE PROVA: 20/09/2017

Parametro

CLORQ ATTIVQ LIBEBQ
ALLUM!NIO |
EERRO

l\ll!;l'Rl%I

'ODOI?E o

pH |

SAPORE N
omwoTy
AéOTO AMMO;JIACALé

CC;N[)-UTTIV;TA'ELETTRlICA

CQLORE

QQNTA DI BATTER\I COLIFORMI

(')O.NV%A‘ MICR%)BJCA TOTALE SUAGARA37°C
CONTA Di ESEHE}%IQHIA COLI

CV:ON'lr‘A Ql SPORE DI CL'OSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI

CONTA MICROBICA TOTALE SUAGAR A 22° C

U.M. Risultato Limiti
mg/L 0,13
pg/L 18 200
pg/L 28 200
mg/L <0,5 0,5
tasso diluiz. 0
unita pH 8,02 6,5+9,5
tasso diluiz. 0
NTU 0,72
mag/L < 0,05 0.5
ps/em 742 2500
tasso diluiz. 0
UFC/100mL 0 0
UFC/mL <1
UFC/100mL 0 0
UFC/100mL 0 0
UFC/mL 2

(**): Campionamento escluso dall'accreditamento.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita & compreso tra I'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

di2




W\

SO

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi: ‘\\_\\w-‘_'/////z
/ Via fo'g;gcg:;ﬂ’fﬂ:;' 1 SISTEMA GESTIONE QUALITA IN M ‘ ‘ R E D I A
CONFORMITA CON LA o S ]
TN LENTE [TAUANO D ACCREDITAMENTO w

Tel 081/5737038 Fax 081/5739778 | . g =
NATURA  cwaagis, (e NN
{l mondo che vuoi, Sito infernet: www.nalurasri.it l,[“lu\g LA e 0362
|SEGUE RAPPORTO DI PROVA N.17LA13233 DEL 21/09/2017

Limiti:

Limite 1: D.Lgs. n°® 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)
Legenda:

U.M. = unita di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di ritevabilita

Pareri ed interpretazioni non oggetto dell’accreditamento Accredia

SUPERAMENTI

Limite 1: D.Lgs. n°® 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/20086)

SUPERAMENTI rispetto al Limite 1:

Parametro Um. Valore Limite

NESSUN SUPERAMENTO - CONFORME rispetto al Limite 1 per i parametri analizzati

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
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RAPPORTO DI PROVA N.17LA13234

DEL 21/09/2017

COMMITTENTE:

INDIRIZZO COMMITTENTE:

PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:

PUNTO DI CAMPIONAMENTO:
DESCRIZIONE CAMPIONE:
CAMPIONAMENTO A CURA Di:

NOME E COGNOME CAMPIONATORE:
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:

N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:

COMUNE MONTE PROCIDA

Via Panoramica 80070 Monte di Procida (NA)
00548810639

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
POZZETTO TERMINE VIA ROMA 53
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
Giuseppe Scamardella

Rapporti ISTISAN 07/31 1SS.PGA.901.REV0Q + Rapporti ISTISAN
07/5**

170911GS0920

DATA CAMPIONAMENTO: 11/09/2017

DATA RICEZIONE CAMPIONE: 11/09/2017
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 11/09/2017
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 17LA13234

ORA INIZIO: 09.20 ORA FINE: 09.40

ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18.00

DATA INIZIO PROVA: 12/08/2017

DATA FINE PROVA: 20/09/2017

P’ararjnetro

CLORO ATTIVQ LIBAE'R(?‘ -
ALLUMINIb |

'FERRO B

IA\IITRIT‘I.

OD_O_Rt_" _

pH‘

SAPORE

TO!R;BIDITA' ‘

AZ.OTO Al\:/lMONIACA‘L.EI
CQNPUWIVITA‘?LIéﬁR-J'CA

corore

CONTA DI BATTERI QOLIFORMI

CF)‘N;I'A MICBOI?I(.)A’ TOTALE SUAGARA37°C
COI\;TA DI ESCHEI%ICHIA COLI

CONTA DI SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI

CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22°C

U.M. Risultato Limiti
mg/L 0,070
pg/L 11 200
Hg/L <20 200
mg/L <0,5 0,5
tassa diluiz, 0
unita pH 7,90 6,5+9,5
tasso dituiz. 0
NTU <0,4
mg/L < 0,05 0,5
ps/cm 741 2500
tasso diluiz. 0
UFC/100mL 0 0
UFC/mL <1
UFC/100mL 0 0
UFC/100mL 0 0
UFC/mL 1

(**): Campionamento escluso dall'accreditamento.

Ove applicabile, se Il recupero del singolo analita & compreso tra '60% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzicne nel calcolo della concentrazione.
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Limiti:
Limite 1: D.Lgs. n°® 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)
Legenda:

U.M. = unita di misura

nd = non determinabiie

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilita

Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accreditamento Accredia

SUPERAMENTI

Limite 1. D.Lgs. n® 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2008)
SUPERAMENTI rispetto al Limite 1:

Parametro U.M. Valore Limite

NESSUN SUPERAMENTO - CONFORME rispetto al Limite 1 per i parametri analizzati

{ risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio
A7
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